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PLANTA VÁLVULA DE DESAGUE UBICADA EN TRAMO TUBERÍAS DEACERO Y PVC

Ø6"

JUNTA MECANICA
TIPO DRESSER Ø12" EN

CASO TUBERIA PVC

CAJA TELESCÓPICA Y
VÁLVULA DE DESAGUE Ø6"

PEND.= 2%

SOPORTE DE CONCRETO MÍNIMO
 90 x 90 x 90 cm

ANCLAJE DE
CONCRETO

LÍNEA DE ADUCCION
Ø12" ACERO-PVC

BRIDABRIDATUBO Ø12"
ACERO

ANCLAJE TIPO 1

JUNTA MECANICA
TIPO DRESSER Ø12" EN

CASO TUBERIA PVC

LÍNEA DE ADUCCION
Ø12" ACERO-PVC

JUNTA MECANICA
TIPO DRESSER Ø6"

Ø6"

CAJA
TELESCÓPICA

VÁLVULA DE
COMPUERTA

DESAGUE Ø6" H.F.

VISTA ESC. S/E

SOPORTE DE
CONCRETO MÍNIMO
90 x 90 x 90 cm

PEND.=
2%

DETALLE DE VÁLVULA DE DESAGUE EN TUBERÍA DE ACERO Y PVC

SOPORTE DE CONCRETO
SIMPLE MÍNIMO 1.20 x

0.40 x 0.40 m

0.70

0
.
7
0

BRIDA
BRIDA

NIPLE Ø6´´ X 1´,
SOLDADO

CODO Ø6"X 90°

NIPLE BRIDADO Ø6,
L=1.00 METRO

NIPLE BRIDADO Ø6,
L=6.0 METROS.

ANCLAJE TIPO 1

7

ES-3

1.20

0.
20

0.
30

0.
20

0.
70

0.
20

0.
30

0.
20

0.
70

0.20 0.30 0.20

0.70

Ø1/2''@20

210 Kg/cm²ANCLAJE EN H.A

f'c fy

 4200 Kg/cm²

OBSERVACIONES:

Entiéndase por recubrimiento la distancia
entre la superficie del hormigón y la
barra más próxima (Ver Detalle "D1").

En cualquier caso no especificado el
recubrimiento deberá ser, por lo menos,
igual al diámetro de la barra.

LOSAS - MUROS - PAREDES - NERVIOS
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VISTA ENPLANTA TIPO 1
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V
A

R
IA

B
LE

1.31 m

E

A

D

C

F

0.30

TAPA 0.60 m H.F.

TUBO DE CONCRETO
Ø36" CLASE III
ASTM C-076

0.20

0.60

DETALLE DE VALVULA DE AIRE A COLOCAR EN TUBERÍA DE ACERO-PVC

Ø12" TUBERIA
DE ADUCCION

ACERO-PVC

Ø12" TUBERIA
DE ADUCCION

ACERO-PVC

VIA

JUNTA TIPO DRESSER Ø12"
JUNTA TIPO

DRESSER Ø12"
BG G

0.20m 0.20m

0.91m

Ø3/8''@20

DETALLE ARMADO LOSA DE FONDO

0.25

0.60

1.10

TAPA 0.60 H.F.

0
.
2
0

0.25m 0.25m

.
0
5

0
.
1
5

0.60m

Ø3/8''@20

DETALLE ARMADO LOSA DE TAPA

TIPO DE VALVULA
VALVULA DE AIRE SIMPLE

MATERIAL

ACEROPVC

TUBO Ø12" PVC

TEE Ø 12" X 2"
ACERO SCH-40

NIPLE Ø2" X 12" ACERO
BRIDADO EN UN

EXTREMO Y EN EL OTRO
SOLDADO, e=SCH-40

A
B
C

D
E
F

G

VALVULA DE AIRE COMBINADA

MATERIAL

ACEROPVC

VALVULA DE COMPUERTA
Ø2" H.F. 150 PSI

VALVULA DE AIRE Ø2"
H.F. 150 PSI

NIPLE Ø2" X 12" ACERO
BRIDADO EN AMBOS

EXTREMOS .

JUNTA MECANICA TIPO
DRESSER Ø12"

TEE Ø 12" X 2"
ACERO SCH-40

NIPLE Ø2" X 12" ACERO
BRIDADO EN UN

EXTREMO Y EN EL OTRO
SOLDADO, e=SCH-40

VALVULA DE COMPUERTA
Ø2" H.F. 150 PSI

VALVULA DE AIRE Ø2"
H.F. 150 PSI

NIPLE Ø2" X 12" ACERO
BRIDADO EN AMBOS

EXTREMOS .

NO APLICA

TUBO Ø12" ACERO,
e=SCH-40 L=1.20m TUBO Ø12" PVC

TEE Ø 12" X 4"
ACERO SCH-40

NIPLE Ø4" X 12" ACERO
BRIDADO EN UN

EXTREMO Y EN EL OTRO
SOLDADO, e=SCH-40

VALVULA DE COMPUERTA
Ø4" H.F. 150 PSI

VALVULA DE AIRE Ø4"
H.F. 150 PSI

NIPLE Ø4" X 12" ACERO
BRIDADO EN AMBOS

EXTREMOS .

JUNTA MECANICA TIPO
DRESSER Ø12"

TUBO Ø12" ACERO,
e=SCH-40 L=1.20m

TEE Ø 12" X 4"
ACERO SCH-40

NIPLE Ø4" X 12" ACERO
BRIDADO EN UN

EXTREMO Y EN EL OTRO
SOLDADO, e=SCH-40

VALVULA DE COMPUERTA
Ø4" H.F. 150 PSI

VALVULA DE AIRE Ø4"
H.F. 150 PSI

NIPLE Ø4" X 12" ACERO
BRIDADO EN AMBOS

EXTREMOS .

NO APLICA
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