
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
70 LPS Y DEPÓSITO METÁLICO 1,345 m³

EXISTENTES A REHABILITAR
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PLANTA DE UBICACIÓN

PTAP 70 LPS Y DEPÓSITO SUPERFICIAL METÁLICO 1,345 m³

(EXISTENTES A REHABILITAR)

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SÁNCHEZ

SANTA CAPUZA - PUNTA GORDA - LAS GARITAS

EL HIGÜERO - LOS MANGOS

PROVINCIA SAMANÁ
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LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø16" PVC EXISTENTE,
DESDE ESTACIÓN DE BOMBEO SANTA CAPUZA
HASTA PLANTA POTABILIZADORA EXISTENTE

PLANTA POTABILIZADORA,
CAPACIDAD 70 LPS, EXISTENTE
A REMODELAR, COTA 75 msnm

DEPÓSITO SUPERFICIAL METÁLICO,
CAPACIDAD 1,345 m³, EXISTENTE A
REHABILITAR, COTA 66.00 msnm

LÍNEA DE CONDUCCIÓN
Ø12" PVC EXISTENTE

LÍNEA DE CONDUCCIÓN
Ø8" PVC EXISTENTE

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø12" H.F.,
(150 PSI), CON SU REGISTRO,
A COLOCAR

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø8" H.F.,
(150 PSI), CON SU REGISTRO,
A COLOCAR

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø6" H.F.,
(150 PSI), CON SU REGISTRO,
A COLOCAR

N
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Metros
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7.5TUBERÍA Ø6" PVC EXISTENTE
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VÁLVULA DE COMPUERTA Ø12" H.F.,
(150 PSI), CON SU REGISTRO,
A COLOCAR

LÍNEA DE CONDUCCIÓN
Ø12" PVC EXISTENTE
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ZAPATA DE MURO
(VER DETALLE)

LECHO DE GRAVA e=0.10 m

SOPORTE DE HORMIGÓN SIMPLE

MURO EN BLOCKS A CÁMARA LLENA

ESCALERA

TAPA TIPO CISTERNA

VÁLVULAS DE COMPUERTA
DIMENSIONES Y REFUERZO TAPAS

DIÁMETRO B H ASLT

Losa de Techo
BASTONES

MUROS
a (cm)

Soporte H.S.
b (cm)

Soporte H.S. SIN TRANSITO VEHICULAR(Pulg) (m) (m)
6 1.35 1.30 Ø 3/8" @ 0.10m a.d. Ø 3/8" @ 0.20m Tipo Cisterna (0.80m x  0.80m)

8 1.45 1.40 Ø 3/8" @ 0.15m a.d. Ø 3/8" @ 0.20m Tipo Cisterna (0.80m x  0.80m)

12 1.55 1.50 Ø 3/8" @ 0.15m a.d. Ø 3/8" @ 0.20m Tipo Cisterna (0.80m x  0.80m)
3Ø3/8"

BASTÓN Ø3/8"@0.20

Ø3/8"@0.20

BLOCKS

0.
25

0.60

3Ø3/8"

Ø3/8"@0.20

DETALLE ZAPATA DE MURO
Esc. 1:10

BLOCKS Ø4"

HORMIGÓN SIMPLE
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PLANTA SECCIÓN

HUECO

0.20 B=VARIABLE 0.20
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20

Ø3/8"@0.20

3Ø1/2"

3Ø1/2"

H=0.15m

0.80

PL4''X3/8''

PL4''X3/8''

VER CONEXIÓN 1"

PERNO DE 3/8" ANCLADO
CON RESINA EPÓXICA A
VIGA DE H.A.

2''X2''X1/4

BARRA LISA Ø3/4''
@0.502''X2''X1/4

VER CONEXIÓN 1"

VISTA SUPERIOR ESCALERA INTERNA

DETALLE CONEXIÓN 1"

316/

0.
17

0.50

VARIABLE

SOPORTE DE VÁLVULA
Esc. 1:15

Ø6", 8",12"

DETALLE DE ESCALERA ACERO
INOXIDABLE PARA REGISTRO
Esc. 1:20

PLANTA
Esc. 1:15

PLANTA LOSA DE TECHO
Esc. 1:15

SECCIÓN
Esc. 1:15

Ø6", 8",12"
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REGISTRO PARA VÁLVULA DE COMPUERTA Ø6", Ø8" Y Ø12",

PTAP 70 LPS Y DEPÓSITO SUPERFICIAL METÁLICO 1,345 m³

(EXISTENTES A REHABILITAR)

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SÁNCHEZ

SANTA CAPUZA - PUNTA GORDA - LAS GARITAS

EL HIGÜERO - LOS MANGOS

PROVINCIA SAMANÁ
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